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Линейная схема реки Сырдарьи
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Гидропосты на реках и каналах

14 гидропостов контролируемых
гидрометслужбами на реках Нарын, 
Карадарья, Сырдарья и Чирчик

190 гидропостов в ведении БВО на
головных водозаборах и отводах
магистральных каналов

36 стационарных насосных станций и
172 насосные установки принадлежат
водохозяйственным ведомствам
сопредельных государств и
контролируются БВО



CENTRAL ASIA MBC SYSTEM
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Базовая станция метеорной связи в Аксенгере близ Алматы



Удаленные измерительные станции Единой
системы передачи гидрометеорологической
информации ЦА



Количество:
миллиарды метеоров в
сутки

Размер менее песчинки

Скорость
свыше 50 тысяч км в час

Время существования
0,25-0,5 секундБазовая станция

Удаленная
станция

метеоры
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147 м3/с

488 м3/с

±250…300 м3/с за 60…90 мин
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Автоматизированные сооружения БВО «Сырдарья»

Верхнечирчикский водный узел

Учкурганский гидроузел

Куйганъярский гидроузел

Головное сооружение к-ла Дустлик
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Автоматизация объектов БВО «Сырдарья»Автоматизация объектов БВО «Сырдарья»

Эксплуатация Учкурганского гидроузла
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Эксплуатация Учкурганского гидроузла

Авторегулирование уровня верхнего бьефа гидроузла
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Автоматизация объектов БВО «Сырдарья»Автоматизация объектов БВО «Сырдарья»

Эксплуатация Учкурганского гидроузла

Авторегулирование расхода в СФК 
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Авторегулирование расхода КДП
(23-24 ноября 2004 г.)
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Эксплуатация Учкурганского гидроузла

23-24 ноября 2004 года



Показатели точности авторегулирования
(станд. отклонения)

Авторегулирование уровня верхнего бьефа:
приведённое относительное отклонение уровня воды…...
абсолютное отклонение уровня воды ……………………….

±5,3 см
2,9%

Авторегулирование расхода СФК:

абсолютное отклонение расхода воды………………
относительное отклонение расхода воды….....…...…

±0,36 м3/с
1,8%

±0,89 м3/с
1,6%

Авторегулирование расхода КДП:

абсолютное отклонение расхода воды………………
относительное отклонение расхода воды…………….



Таблица зарегистрированных
технологических параметров
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Система поддержки принятия решений

•оценка водных ресурсов

•комплексный анализ
оперативной обстановки

•корректировка режимов
водохранилищ;

Оперативная
информация
Оперативная
информация

АнализАнализ

ПрогнозПрогноз

КонтрольКонтроль

ПланированиеПланирование

ПринятиеПринятие
решенийрешений





Развитие систем автоматизации и диспетчеризации

Chinaz-Syrdarya
gauge

Keles gauge

Dustlik Canal

Bozsu gauge

Bozsu Canal

Chirchik River

Chinaz-Chirchk
gauge

Syr Darya 

Nadejenskiy
gauge

Akhangaran River

Begovat
gauge

Low
er D

alverzin
C

anal

U
pp er D

al verzi n
C

ana l

Begovat

CanalSouth Golodnye Steppe Canal
D

ustlik
C

anal

Farkhad
Barrage

Kokbulak
gauge

Akdjar
gauge 

Kzyl Kishlak
gauge

Tajikistan

Kyrgyzstan

Uzbekistan

Kazakhstan

Soldatskoe
gauge

Gulistan

PK 145

MekhnatZafarabad
Kizili

Uzbekistan

№ 1

№ 3

№ 6

Deviation Canal

Asht
Kokkurak

Beshaeyk
Poimennaya

Shurkul
Makhram

ArkaKhodjabakirgan

Samgar
SimchakPalass

Kyzyltykai
Aktash

Kokturluk
Undji

Yavvaaral
Rofhi Lenina

DigmaiHau

Temporary

Temporary

Chardara Rez.

Kairakum Res

KEY :

Dam or barrage

HydropostCanal

Pump station

Hydro-electro station Radio link

Farkhad

Dustlik
Headworks



БКМК (72м3/с)

Верхнечирчикское
управление
гидроузлов

Паркент (55 м3/с)

Ханым (15 м3/с)Зах (65 м3/с)

Развитие систем автоматизации и диспетчеризации



www.cawater-info.net

Ежедекадно обновляемые
Оперативные данные о головных расходах воды
в каналы по бассейну Сырдарьи :



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


